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第 1 章 序論 
 
 1.1 研究背景 
高松塚古墳は、奈良県明日香村にある古墳であり、1972 年に発掘調査が行われた際に
石室内の壁画が発見された。古墳は、7 世紀末から 8 世紀初頭に造られたものと推定され
ており、1973 年 4 月に古墳が国の特別史跡に指定され、1974 年 4 月に壁画が国宝に指定
された。この壁画は漆喰を下地として描かれており、発見後、劣化状況が詳細に確認され、
現地保存が決定された。発掘直後の 1972 年 4 月から、石室内環境維持のため、石室南側
に仮保護施設が設置された。1974 年から 1976 年 3 月にかけて、石室内外の環境を発掘以
前の安定した状態に保つことを目的として石室南側に空調設備を備えた保存施設が建設さ
れた。この施設の稼働後、1977 年から 1984 年頃にかけて石室内でカビが定期的に発見さ
れた。1990 年代に少し沈静化したものの、2001 年秋には再び大量にカビが発見され、そ
の後もカビの発生が頻発した。2005 年 6 月、このまま壁画を現地で保存し続けることは
難しいと判断され、石室を解体し壁画を修理することが決定された。2006 年 10 月から





























































































1.4 論文の構成   
以上の目的と背景を踏まえ、本研究では発掘時における古墳壁画の保存環境に関して、






















































第 4 章 基礎理論と解析方法 
 







第 6 章 高松塚古墳発掘から保存施設稼働までの保存環境の解析 
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高松塚古墳は、奈良県高市郡明日香村大字平田字高松 444 番地に所在する。図 2-1 に示
すように、墳丘の規模・形状は、下段が直径約 23m 、上段が直径約 18m の二段築成の円
墳であり、周囲には、幅約 2m の周溝が巡る[1]。古墳の築造時期は、出土遺物等から、7 世




1972 年 3 月に行われた発掘調査で、石室内の壁画が発見され、1973 年 4 月 23 日には
































（１） 発掘前（1972 年 3 月 6日以前） 
  高松塚古墳壁画は、7 世紀末から 8 世紀初頭に描かれ、昭和 47 年 3 月 6 日の壁画
が発見されるまで約 1300 年の間に図 2-2 に示すような状態であった。 
（２） 発掘時（1972 年 3 月 6日から 1972 年 4 月 1日まで） 































（３） 発掘調査後から空調設備の完成まで（1972 年 4 月 2 日から 1975 年 3 月 29 日ま
で） 
1972 年 4 月 2日から、石室内の温湿度の調整のために、発掘部位を覆うように石室南側
前方に幅 2.75ｍ、奥行 7.5ｍ、高さ 4.5ｍの合成樹脂波板葺き、片流れ、木骨造の仮保護施
設が設置された。石室の露出した部位に覆土を被せた。この覆土の下にポリプロピレン布
(断湿)が敷設された。図 2-5 は発掘終了後の仮保護施設の様子である。 
（４） 空調設備がある時期（1975 年 3 月 29 日から 2006 年 10 月まで） 
石室内環境を発掘以前の状態に保つために、1974 年 7 月から、保存施設建築工事は開
始した。1976 年 3 月 29 日に、図 2-6 と図 2-7 に示すような保存施設が竣工した。保存施
設稼働後、1980 年にカビの大量発生をみるが、しばらく沈静化し、次にカビの大量発生を































図 2-5 発掘終了後の仮保護施設の様子 
[図表出典(ii)] 
図 2-6 保存施設の様子[図表出典(ii)] 




（５） 石室の発掘・解体（2006 年 10 月後） 






奈良市半田開町 7 番地）である。奈良地方気象台で測定された 1954 から 2009 までの外


























1972 年 4 月～11 月 
1973 年 1 月～12 月 
1978 年 1 月～12 月 




1979 年 1 月～2005 年 8 月 
特に石室内の温度は、保存施設の空調設備設計の重要な要素となるため、1972 年から
1976 年までの約 4 年間にわたって注 1) 、ガラス管に封入した温度計を石室床の中央付近
に設置して測定を行った。石室前に保存施設が建設された 1976 年からは、空調点検時に
図 2-9 のように石室内中央部、上中下の位置に設置された温度計（矢印）を用いて温度測




























図 2-11 は 1972 年の石室温度の測定値である。図 2-12 は 1973 年の石室温度の測定値で
ある。これらの測定結果を見ると、1972 年は石室床上で、最低温度は 4 月中旬で 11℃ で、
最高温度は10 月中旬で17℃ であった。1973 年には石室内温度は年平均が13.6℃であり、
最低温度は5月初めに10.8℃を、最高温度は10月から11月初めに16.4℃であった。また、
図 2-9 石室内に設置された温度計（矢印：温度計位置[図表出典(iii)] 
























































4 月上旬と 10 月上旬頃に、外気温と石室内温度がほぼ一致することも、この測定によっ
て明らかとなった。図 2-13 に、1972 年から 1973 年にかけての石室内温度の測定値を併せ
て示す。 


































図 2-11 1972 年の石室温度の測定値[図表出典(ii)] 





























３）1972 年は石室床上で、最低温度は 4 月中旬で 11℃ で、最高温度は 10 月中旬で 17℃ 
であった。1973 年には石室内温度は 13.6 士 2.8℃ で、5 月初めに最低温度を、10
月から１１月初めに最高温度を示していた。 

































( i ) 奈良県立橿原考古学研究所編：壁画古墳高松塚中間報告, 奈良教育委員会・奈良県明
日香村 (1972) 
( ii )奈良文化財研究所飛鳥資料館ホームページ （2010 年 6 月 16 日アクセス） 
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第 3 章 石室内温湿度環境が古墳壁画の劣化に与える影響 
 

























管理されてきたが、1972 年 9 月 30 日及び 10 月 1 日に東壁男子群像下方の余白部分の剥
































































































注 2) 検討期間に併せて変更し、年変動を対象とする場合は年間となる。 
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( )lnvR T hμ =                               …（4-1） 
ここで、 vR は水蒸気の気体常数 ( / )v vR R M= 、R は一般気体常数 3( / )Pa m kmol K⋅ ⋅  
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 sq Tλ= − ∇    …（4-4） 
1 ( ) 2 ( )w w s w sJ J J= +   …（4-5） 
 TnFJ TgWgsw ∇−−∇−= ')(')(1 λμλ μ        …（4-6） 
 TnFJ TlWlsw ∇−−∇−= ')(')(2 λμλ μ      …（4-7） 
 
 ここで、 1 ( ) 2 ( ),w s w sJ J は、それぞれ地盤内の気相水分流、液相水分流（
2/kg m s）、 ρc  は
材料のみかけの容積比熱（ KmJ ⋅3/ ）、 sq は、熱流（ 2/ mW ）、 wρ は液水の密度  
3( / )kg m  、ψ は含水率 3 3( / )m m 、 WF は水分１kg に作用する外力重力ｇ（＝9.8）（ 2/ sm ）、
gμλ ' は水分化学ポテンシャル勾配に関する気相水分伝導率（ )/(/ kgJsmkg ⋅ ）、 Tg'λ  温
度勾配に関する気相水分伝導率（ Ksmkg ⋅⋅/ ）、 lμλ ' は水分化学ポテンシャル勾配に関す
る液相水分伝導率（ )/(/ kgJsmkg ⋅ ）、 Tl'λ は温度勾配に関する液相水分伝導率
（ Ksmkg ⋅⋅/ ）、n は鉛直下向きを正とする単位ベクトルである。 
また、 wJ  は )(1 swJ  と )(2 swJ とを足しあわした全水分流であり、以下のようになる。 
   TnFJ TWw ∇−−∇−= ')(' λμλ μ                         …（4-8）  
 ただし、 








( )( ) ( ) ( )r T r s r s Tg g
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Tr T T r r r
n nμ μ
μα α α μ μ λ λ λ∂ ∂′ ′ ′ ′+ − + − = − + −∂ ∂   (4-10) 
室内側表面の水分境界条件： 
 











( )bib b b TT T xα λ ∂− = − ∂             (4-12) 
仮保護施設外側表面の熱境界条件： 
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∂ = − + − +∂ ∑    (4-14) 
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熱収支式   
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水分収支式：  
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             (4-18) 
外気と接する地盤表面の水分境界条件： 
 
' '( ) ( )o s T o s s j T
s s
TT T J g
n nμ μ
μα μ μ α λ λ⎛ ⎞∂ ∂′ ′− + − + = − − −⎜ ⎟∂ ∂⎝ ⎠n                 





































図 4-1 植生を含めた墳丘部（図表出典( i)） 
 
























図 4-2 に植生を含めた地表面境界層の熱移動の概要を示す。 
植生頂部の代表点における熱流 qt[W/m2]は以下の様に表される。 
 
























































































































































































CH：バルク移動係数 [-]5) 0.01 
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yQ は下式となる。（図 4-5 に示す座標系を用いる） 
, , , 1, , 1,
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i j i j i j i jn n n n
x x i j x Tg x g




μ μλ λ λ+ ++ ++
+ +
− −′ ′ ′= + +Δ Δ        …（4-29） 
, , , , 1 , , 1
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μ μλ λ λ+ ++ ++
+ +
− −′ ′ ′= + +Δ Δ        …（4-30） 
ここで、 
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QX( i, j) 
QY( i, j-1) 













yJ は下式となる。（図 4-5 に示す座標系を用いる） 
, , 1, , 1,
, 1, , 1,
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         …（4-34） 
 
ここで、 






同種材料のとき点( i-1, j )と点( i, j )の間の物性値は以下の式で表せる。 
 jijijix ifxifxji ,,1, ))(1()(,1 λλλ −+= −−             …（4-36) 









−               …（4-37) 
 ただし、 



























4-6 に示すように傾斜面は、３角形の形（種類 A）と不規則な形（種類 B）をした CV を



































図 4-7 傾斜面の CV の形状（種類 A） 
 
まず種類 A について述べる。CV は、図 4-7 に示すような三角形の形状となり、そのセ
ル体積は以下の式で表される。（奥行き方向は長さ１とする。） 
 , ( ) / 2i j i jV x y= Δ ⋅Δ                           …（4-39） 
図 4-7 に示す境界面①～③の面積をそれぞれ S1,S2,S3とすると以下の式で表される。 
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 , , 3 1( ) ( ) /
n n n n






, 1 3 2i j i j
n n
i j i jn n n n
i j sur y x
T T
c V Q S Q S Q S
t
ρ






, 1 3 2i j i j
n n n
i j i j n n n
w i j sur y xV J S J S J St
μ μψρ μ











③ (i, j-1) 





図 4-8 南北斜面に面した CV の形状（種類 B） 
 
次に種類 B について述べる。図 4-8 に示すように、セルは三角形と台形となる部分に分か
れる。図の③の幅は、 θtanjyΔ となるので、(i,j)点と、(i,j-1)点のそれぞれのセル体積は
以下の式で表される。（奥行き方向は長さ１とする。） 
 , ( ) /(2 tan )i j i jV y y θ= Δ ⋅Δ ×                      …（4-45） 
, 1 1 ( ) /(2 tan )i j i j i jV x y y y θ− −= Δ ⋅Δ − Δ ⋅Δ ×                …（4-46） 
図 4-8図 に示す境界面①～⑥の面積はそれぞれ以下の式で表される。 
 1 / siniS y θ= Δ   2 jS y= Δ   3 / taniS y θ= Δ       …（4-47） 
4 1 / siniS y θ−= Δ   5 1jS y −= Δ   6 iS x= Δ             …（4-48） 
セル(i,j)の斜面に入射する熱水分流は以下の式で表される。 
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sur T o i j o i j solQ r T T r Qμα α α μ μ′ ′= + − + − +       …（4-49） 
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sur T o i j o i j solQ r T T r Qμα α α μ μ− −′ ′= + − + − +              …（4-53） 
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ここで、 
1 1( ) / 2i i i ix x x+ +Δ = Δ +Δ  1 1( ) / 2j j j jy y y+ +Δ = Δ +Δ               …（4-61) 
 










( i)奈良文化財研究所飛鳥資料館ホームページ  
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図 5-1, 5-2 に発掘の年である 1972 年の外気温と外気相対湿度を、図 5-3, 5-4 に発掘の












          図 5-1 外気温度変動（1972 年）       図 5-2 外気相対湿度変動(1972 年) 
















































































































5.2.2  降雨量 
1972 年から 1975 年に奈良地方気象台で測定された降雨量は日積算値しかない。解析で
は降雨時間を考慮して与える必要がある。この降雨時間が石室内温湿度に与える影響を明
らかにするために、降雨量の日積算値が測定値と一致するように、降雨時間を変えた計算
を行った。降雨時間は、以下の 3 ケースの条件を考える。なお、解析条件の詳細は、第 8
章を参照いただきたい。 




RainJ = ×  




RainJ = ×  




RainJ = ×  
 
ここで、 rainJ は降雨時間帯の降雨量[kg/m2 s]、 dRain は日積算降雨量[kg/ m2 day]で
ある。図 5-5 と図 5-6 に示すように、2 時間から 24 時間まで降雨時間が変化することで、
石室内温湿度変動の違いは小さいことが分かる。以上のことから降雨量は、日積算降雨量















































































































Case 1, Case 2, Case3




5.2.3  日射量と夜間放射量 
日射量は、降雨量と同様に測定値が日積算値しかないため、以下の様に時間変化を推定
した。水平面全天日射量の時間変化は、直達日射量は Bouguer の式を、天空日射量は Berlage
の式を用いて表し、日積算日射量が測定値に一致するように大気透過率を決定した[2]。夜
間放射量 ehJ (W/m2)は、Brunt の式を用いて以下のように表される[2]。 
        4 (0.474 0.076 )ehJ T fασ= −                             (5-1) 
σ：Stephan-Boltzman 定数、Ta：外気温[℃]、f：水蒸気圧[mmHg ] 
傾斜角θ の面の夜間放射は下式となる。 
1 cos( )( )
2e eh
J Jθ
θ+=                                 (5-2) 
夜間放射量の雲量による補正には以下の式を用いる。 
雲量 c のときの夜間放射 ehcJ は 
         1 (1 )
10ehc rh
cJ J k⎧ ⎫= − −⎨ ⎬⎩ ⎭                                 (5-3) 
上層雲ｋ＝0.8、中層雲ｋ＝0.3、下層雲ｋ＝0.15 
 本論文では、中層雲としｋ＝0.3 とした。 
墳丘の南側、北側、東側、西側の斜面の日射量は、斜面の勾配を考慮して与えた[2]。図






























































図 5-14 夜間放射の年変化 
 
図 5-15 天空放射の年変化 
図 5-12 西斜面日射量の年変化 
（傾斜角 45 度） 
図 5-13 東斜面日射量の年変化 
（傾斜角 45 度） 
図 5-10 北斜面日射量の年変化
（傾斜角 45 度） 
図 5-11 南斜面日射量の年変化 
















径 iR と、重量比率 iw をそれぞれ求める（i=1～n）。 
 
iR （i 番目の粒子サイズ間における平均粒子半径） 
y 軸の値の差＝ iw （i 番目の粒子サイズ間における重量比率） 
1,2,3, ・・・, i ・・・, n 
 
図 5-16  粒径分布曲線における iR と iw の値の読み取り方（図表出典 I） 
 
空隙半径の算出 
次に、この平均粒子半径 iR に対応する空隙半径 ir の値を算出する。空隙半径 ir は、次式
で計算される。 
     (1 )0.816 ii i ir R en
α−=                   （5-4） 
ここで、 iR は i 番目の粒子サイズにおける平均粒子半径、 e は土壌間隙比、 in は i 番目の
粒子半径における粒子の数、 iα は、Arya (1999)らにより定義された補正係数を表す。 iα は、
次式で計算される。 
log / logi i iN nα =                     （5-5） 




33 / 4i i s in w Rπρ=                     （5-6） 
また、 iN は、毛細管の湾曲等を考慮した場合の、半径 iR の球体粒子における粒子数を表
しており、次式で計算される。 
3log log( / )i i iN a b w R= +                 （5-7） 
間隙比 e は以下の式で表される。 
( ) /s b be ρ ρ ρ= −                     （5-8） 
ここで sρ 、 bρ はそれぞれ、不攪拌の試料における粒子密度とかさ密度を表す。 
 
半径 ir の空隙の数 
半径 ir の空隙の数 piN は以下の手順で算出する。ここで、試料の切断面の面積に対する
空隙面積の比率が、試料の有効空隙率と等しいという仮定を置く。試料の切断面における
空隙の面積の合計 peA は以下の式で算出される。 
pe e bA Aφ=                        （5-9） 
ここで、 bA は、試料切断面の面積、 eφ は ( )1 /e w b sSφ ρ ρ⎡ ⎤= −⎣ ⎦ で表される有効空隙率を
表す。空隙半径 ir に対する重量比率 iw を元にして、空隙半径 ir における有効な空隙面積 piA
を算出する。 
pi pe iA A w=                        （5-10） 
切断面にさらされている空隙半径 ir における空隙の数 piN は、 piA を空隙１つの切断面面積
である pia の値で除すことにより得られる。 
/pi pi piN A a=                      （5-11） 
ここで、 2pi ia rπ= である。 
空隙半径 ir における水分流量 
半径 ir の空隙１個あたりの水分流量は、Hagen-Poiseuille の式を基にして Arya-Paris 
らによって提案された次式の計算式により算出する。 
x
i iq cr=                         （5-12） 
この式において、 c と x は、未知変数とする。この水分流量を用いて、全ての半径 ir の空
隙における水分流量 jQ は以下の式により算出できる。 

















= Φ ∑   i=1,2,・・・,n                    （5-14） 
 ここで、 0Φ は全体の空隙率（m3/m3）、 wS は全体の空隙率に対する飽和含水率の比率、
jw は、空隙半径 jr における粒子の重量比率を表す。 
 
平衡含水率曲線の算出 
 上で求めた半径 ir の空隙に対応する水分化学ポテンシャルを次式にて算出する。 
2 cos /i w irμ γ ρ= Θ                                     （5-15） 
ここで、 iμ は半径 ir の空隙に対応する水分化学ポテンシャル、γ は水の表面張力、Θ は水
















= Δ ∑   i=1,2,・・・,n                （5-16） 
ここで ( )iK ψ は、試料の含水率が iψ の場合の透水係数、 L は試料の長さ、 HΔ は流れの
方向に対する水頭差を表す。 bA は試料における切断面の面積、 jQ は空隙半径 jr における






iR （平均粒子半径） iw （半径 iR の粒子の重量比率） bρ （かさ密度） sρ （粒子密度）は既知 





Rπρ=   
空隙の湾曲等を考慮した際の粒子半径 iR の粒子数 
3log log( / )i i iN a b w R= +   
補正係数 
log( ) / log( )i i iN nα =  
空隙半径 
(1 )0.816 ii i ir R en
α−=    
未知変数 
a 、b  
間隙率e  
( ) /s b be ρ ρ ρ= −    









= ∑    
含水率 iψ に対する水分化学ポテンシャルの算出 
2 cos /i w irμ γ ρ= Θ   i=1,2,・・,n    
空隙率φ の算出 
( ) /s b sφ ρ ρ ρ= −  
 
wS は 0.85～0.95 
 
図 5-17  Arya-Paris モデルによる平衡含水率曲線を算出する手順 
 
iR （平均粒子半径） iw （半径 iR の粒子の重量比率） bρ （かさ密度） sρ （粒子密度）は既知 





Rπρ=   
空隙の湾曲等を考慮した際の粒子半径 iR の粒子数 
3log log( / )i i iN a b w R= +   
補正係数 
log( ) / log( )i i iN nα =  
空隙半径 
(1 )0.816 ii i ir R en
α−=    
半径 ir の空隙に対する全空隙における流量 
i i piQ q N= ⋅      
切断面における水の詰まった空隙の存在する面積 
pe e bA Aφ=    
半径 iR の粒子に対応する半径 ir の空隙のある面積 
pi pe iA A w=    
切断面における半径 ir の空隙の個数 
/pi pi piN A a=  （ 2pi ia rπ= ）   
未知変数 
a 、b  
未知変数 
c 、 x  
間隙率e  
( ) /s b be ρ ρ ρ= −    
半径 ir の空隙に対する空隙 1 個における流量 
x
i iq cr=      






S wψ φ =
=
= ∑    
含水率 iθ に対する透水係数の算出 
( ) ( 2) / 2(1 )( 2)
1 1
1 0.667 j
j i j i xxe
i j j j j
j jb





⎡ ⎤= = ⎣ ⎦∑ ∑  i=1,2,・・,n    
空隙率φ の算出 
( ) /s b sφ ρ ρ ρ= −  
 
wS は 0.85～0.95 
空隙率 eφ の算出 
{ }1 ( / )e w b sSφ ρ ρ= −
 
wS は 0.85～0.95 
1～i 番目の粒子サイズ間に水が詰まっていると仮定して、
その粒子に対応する空隙における流量の総和をとる。  






(1)  平衡含水率曲線 
平衡含水率曲線は、毛細管径分布のデータ[4]から換算して求めた。 
22 / wr gHσ ρ− =                                       （5-17） 
ここで、σ は、水の表面張力 ( / )N m 、 r は毛細管半径 ( )m  












2.03492 10 1.86994 10
0.00001 1.08823
2.03492 10 1.86994 10
1.08823











⎧ − × − ×⎪ −⎪⎪− ×= + ×⎨ −⎪⎪− × + ×⎪ −⎩










  （5-18） 
 
ここで、 h は相対湿度（％）ψ は含水率[m3/m3]。 
この近似式で表される曲線を図 5-19 に示す。 
 
(2) 湿気伝導率 
水蒸気圧勾配に関する気相水分伝導率 pλ′ は、 111.2 10pλ −′ = × とする。水分化学ポテンシ









⎛ ⎞ Φ − +∂′ ′= ×⎜ ⎟∂ Φ⎝ ⎠                        （5-19） 
 
温度勾配に関する気相水分伝導率 Tgλ′ は以下の式で表される。 




μλ λ ⎛ ⎞∂′ ′= ⋅ −⎜ ⎟∂⎝ ⎠                             （5-20） 
 
水分化学ポテンシャル勾配に関する水分伝導率 μλ′ は以下の式で表される。 






温度勾配に関する水分伝導率 Tλ′ は以下の式で表される。 
 
T Tgλ λ′ ′=                                         （5-22） 
 
ここで、 0Φ は空隙率[m3/m3]（本解析では 0 0.26Φ = ）。 
以上のようにして算出した、水分化学ポテンシャル勾配に関する気相水分伝導率、温度勾





( ) wl K gμ
ρλ ψ′ =                                     （5-23） 
また、不飽和透水係数 ( )K ψ は飽和時の透水係数 satK を用いて以下の式で表される。 












0.6237 1.7227λ ψ= + ×                            （5-25） 
 
この近似式で表される曲線を図 5-22 に示す。 
 
(5) 比熱 





































































































































0.1134 0.5219    log ( ) 1.4301
1.9409 log ( )
   
0.2071                  1.4301 log ( )
0.7397 log ( )
μμψ
μμ
−⎡ + − <⎢ + −⎢= −⎢ ≤ −⎢ + −⎣
     （5-27） 
 
この近似式で表される曲線を図 5-24 に示す。 
 
(2) 湿気伝導率 
水蒸気圧勾配に関する気相水分伝導率 pλ′ は、 153.4722 10pλ −′ = × とする[5]。水分化学ポ











⎛ ⎞ Φ −∂′ ′= ×⎜ ⎟∂ Φ⎝ ⎠                                  （5-28） 
 
温度勾配に関する気相水分伝導率 Tgλ′ は以下の式で表される。 




μλ λ ⎛ ⎞∂′ ′= ⋅ −⎜ ⎟∂⎝ ⎠                                （5-29） 
 
水分化学ポテンシャル勾配に関する水分伝導率 μλ′ は以下の式で表される。 
g lμ μ μλ λ λ′ ′ ′= +                                           （5-30） 
 
温度勾配に関する水分伝導率 Tλ′ は以下の式で表される。 
   T Tgλ λ′ ′=                                               （5-31） 
 
ここで、 0Φ は空隙率（本解析では 0 0.495805Φ = ）[8]。 
以上のようにして算出した、水分化学ポテンシャル勾配に関する気相水分伝導率、温度勾
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9.3324      39.874
62.3073
  











⎡ <⎢ +⎢= ⎢ ≤⎢− +⎣
                    …（5-33) 
 











2500179 4186.05t t wc ρ ρ ψ= + ×                           …（5-34) 
 
 
表 5-1 版築の固体実質部の容積比熱 
 比重 [kg/m3] 比熱 [J/KgK] 比容積 [m3/m3] 容積比熱 [J/m3K] 









































































































































































(1)  押出発泡ポリスチレンフォームの熱伝導率 
熱伝道率の値は、文献[11]より測定値の 0.037W/mK を用いる。 
(2)  押出発泡ポリスチレンフォームの比熱 











































熱伝道率の値は、文献[11]より測定値の 0.113W/mK を用いる。 
(2) パーティクルボードの比熱 






















表 5-2 物性値 
     項目          （記号） 値 （単位）
地表面及び覆屋外側の熱伝達率    ( )oα   23.3 2( / )W m K
地表面及び覆屋外側の湿気伝達率   ( )oα′  71.1 10−× 2( / )kg m sPa
室内側熱伝達率           ( )iα  6.4 2( / )W m K
室内側湿気伝達率          ( )iα′  82.8 10−× 2( / )kg m sPa
断熱覆屋内側の総合熱伝達率      ( )hα′   6.4 2( / )W m K
断熱覆屋内側の湿気伝達率          ( )hα′  82.8 10−× 2( / )kg m sPa
空気容積比熱            （ cγ ）      1255.8 2( / )J m K
空気容積比湿            （ ,cγ ）  67.5 10−× 3( / )kg m Pa
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（１） 発掘前   （1972 年 3 月 6日以前） 
（２） 発掘時   （1972 年 3 月 6 日から 1972 年 4 月 1日まで） 



























































模式図を、図 6-6 に、発掘前の解析モデルの断面を示す。図 6-6(a) に、モデル化された
墳丘の東西方向の断面図を示す。東西の長さは 30ｍ、地盤底部から墳頂までの高さは 18
ｍとし、東側斜面と西側斜面の傾斜角は 45 度である。図 6-6(ｂ)に、モデル化された墳丘
の南北方向の断面図を示す。南北の長さは 30ｍ、地盤底部から墳頂までの高さは 18ｍと
し、南側斜面の傾斜角は 30 度、北側斜面の傾斜角は 45 度である。 
発掘前の石室は墳丘部頂上から 3.0m の深さの位置にあり、石室の寸法は長軸内法長さ
2.6ｍ、短軸内法長さ 1.0ｍ、内法高さ 1.1ｍである。石室を構成する石材は、1 層の凝灰岩
で構成されるとする。周囲地盤の水平方向に対する境界面は石室中心から南方向で 15.0ｍ、
北方向で 15.0ｍ、東方向で 19.0m、西方向で 11.0m とし、地盤底部境界面は、墳丘部頂





























































































































































(b)  南北方向断面                         (c)  東西方向断面 
            図 6-8  発掘直後の解析モデルの断面図 
 
(3) 発掘終了の解析モデル 















































































































内側表面では第 3 種境界条件を、地盤底部では第 1 種境界条件を、また石室から遠方の地
盤鉛直面では、断熱・断湿とする第2種境界条件を用いた。地盤底部の境界は、温度14.52℃、
水分化学ポテンシャル－7 J/kg 一定とした。 






図 6-12 に各断面における計算刻みを示す。空間刻みは、墳丘部と石室の近くで 0.20ｍか













































































1 月 1 日から 3 月 5 日までは、図 6-6 の解析モデルにおける周期的状態で得られる結果と
する。図 6-13 に発掘後の墳丘の状態の変化に併せた初期条件の与え方を示す。発掘前の解
析モデルにおける 3 月 5 日の結果を初期条件として、発掘直後の 3 月 6 日から 4 月 1 日ま
で、図 6-8 の解析モデルを用いて解析を行う。この計算で得られた 4 月 1 日の結果を初期
条件として、4 月 2 日から発掘調査終了後は、図 6-11 の解析モデルを用いて解析を行う。 
 
 






































表 6-1 発掘後の条件 
仮保護施設 
・内部での熱水分発生なし 
・石室閉鎖時を考え、石室と仮保護施設の間での換気回数は 0 回/h 
・屋根、壁は１次元の熱移動のみ（非透水、非透湿） 
・覆土の初期温度は外気温度が等しい。覆土の相対湿度：90％ 




























































6.3.1  石室内温湿度の解析値と測定値の比較 
図 6-15 に 1972 年から 73 年にかけての石室内温度の解析値を測定値[1]と併せて示す。
図より、解析値は、年振幅が若干小さいが、年平均値および位相遅れともに測定値の変動
をよく再現していることが分かる。測定値は 13.6℃±2.8（振幅）℃で、4 月から 5 月初め
に最低温度を、10 月から 11 月初めに最高温度を示しているのに対して、解析値は 13.5℃
±2.5（振幅）℃で、4 月から 5 月初めに最低温度を、10 月から 11 月初めに最高温度を示
している。 









































































図 6-17 に 1972 年から 73 年の石室内温度の解析値を測定値[1]と併せて示す。覆土の厚
みが 30cm、50cm、70cm の場合、1973 年の石室内温度は、それぞれ 13.5℃±2.6℃、13.5℃
±2.3℃、13.5℃±2.0℃となった。覆土が厚くなると、石室内温度の位相は若干遅れ、年
平均値の変化はほとんどないが、年振幅は小さくなる。図 6-18 に石室内相対湿度を示す。
覆土の厚くなると、11 月から 6 月までの室内湿度の変化は小さく、７月から 10 月までの
室内湿度は若干上がる。 
測定値と解析値を比較すると、覆土厚さが 50ｃｍの場合に、解析値は測定値に最も近く
















































































図 6-17  異なる覆土厚さによる石室内温度の比較 






























図 6-19 に、換気回数を変化させた場合の 1972 年から 73 年における石室内温度の解析
値を測定値と併せて示す。換気回数が 0、1、2、5 回/h、無限大に対して、石室内温度は
それぞれ 13.8℃±2.3℃、13.5℃±2.3℃、13.4℃±2.2℃、13.2℃±2.2℃、13.2℃±2.1℃
となる。換気回数が 0 回/h の場合に、石室温度の年均値と最大値は一番高くなる。換気回
数が多くなると、石室温度の平均値は少し低くなり、年振幅は若干小さくなる。換気回数
が 5 回/h 以上では、石室内温度の差がとても小さい。 
図 6-20 に石室内相対湿度の結果を示す。換気回数を 0 回/h から無限大まで変化させる
でも、石室内湿度変化は 0.2％以下であり、換気回数が室内湿度に与える影響は小さい。 
測定値と解析値を比較すると、換気回数が 1～2 回/h で、解析値は測定値に最も近くな







































































































6.4.1  発掘後の石室温湿度変化 
図 6-21 に、1972 年～1975 年の石室内温度と相対湿度の解析結果を示す。発掘から保存
施設稼働までの石室内温度は 13.5℃±2.7（振幅）℃であり、4 月から 5 月初めに最低温度
を、10 月から 11 月初めに最高温度を示している。石室内相対湿度は 99％以上の高い湿度

































































6.4.2  石室内表面の結露発生状況と乾燥発生状況 





















































































6.4.3  石室内表面の乾燥発生部位と結露発生部位 





図 6-24 に、1973 年 8 月 15 日午前 12 時の石室内表面の含水率分布を示す。図より、発
掘調査終了後の応急保存対策下では、石室の南壁とその近くの天井及び東西壁の含水率が
低く、0.14（m3/m3）まで低下している。その以外の部分の含水率は 0.25（m3/m3）以上にな








































































































































































6.4.4  周囲地盤の温度・含水率分布変動 









6.4.4  6.4 節のまとめ 
本節では、３次元解析モデルを用いて、高松塚古墳発掘から保存施設稼働までに至る期
間の石室温湿度性状を明らかにした。石室内温度は 13.5℃±2.7（振幅）℃で、最低温度

















































                                  
 
 
図 6-28  発掘後の水平断面(石室中央高さ)の温度と含水率分布 
（1973 年 12 月３１日 AM12：00） 
図 6-26  発掘前の東西断面含水率分布 
（1972 年 12 月３１日の周期定常値 PM12：00） 
図 6-27 発掘前の水平断面（石室中央高さ）の温度と含水率分布 














6.5.1  2 次元解析の計算条件 
３次元解析と比較を行うために、２次元解析における発掘前の 12 月 31 日の周期定常値
を初期条件として、1 月から 3 月 5 日までは発掘前の状態（第 8 章の図 8-1(a)）を、3 月 6
日から 4 月 1 日までは発掘直後の状態（第 8 章の図 8-1(b)）を、4 月 2 日から発掘調査終








6.5.2  石室内温湿度の２次元と３次元の解析結果の比較 
  
図 6-30 と図 6-31 に、２次元と３次元の解析モデルによる石室内温湿度を示す。図 6-30
より、２次元解析の温度は、３次元解析の結果と比して、年平均値の差はほとんどないが、




6-8 参照）、2 次元解析モデルでは石室南側全面が発掘されることになり（図 6-2 b）、その
部分の影響が十分考慮できていないためと考えられる。２次元の解析は、３次元解析より、
発掘前 発掘直後 発掘調査終了後 
図 6-29  2 次元解析による解析過程













































































図 6-30  2 次元と 3 次元解析による発掘後の石室内温度の比較 





6.5.3  石室内表面の結露性状と乾燥状況の２次元と３次元の解析結果の比較 
図 6-32 と図 6-33 に、実際に行われた保存対策を考慮した場合の、２次元と３次元の解
析モデルによる石室内表面の日最低含水率と結露発生面積率の変化の比較を示す。図 6-32
より、1973 年の２次元解析モデルによる石室内表面の日最低含水率は、6 月中旬から 11
月中旬まで 0.13～0.25 (m3/m3)に変化する。３次元解析モデルでは、7月初めから 12 月初
めにずれるが、変動幅はほぼ等しい。２次元解析モデルによる石室内表面の日最低含水率
は、３次元解析結果より、出現時期が 20 日ぐらいに早くなっている。図 6-33 より、1973
年の２次元解析モデルによる石室内表面の結露発生面積率は、6月初めから 10 月中旬まで













































図 6-32  石室内表面の日最低含水率の比較  


































6.5.4  6.5 節のまとめ 
表 6-2 に 2 次元と 3 次元解析による発掘後解析結果の比較を示す。２次元解析モデルの
結果は、３次元解析より、石室内最高温度をやや高く、石室内表面湿度をやや低く、石室
内表面結露面積をやや大きく見積もっており、劣化危険度から判断するとやや危険側の結






表 6-2 2 次元と 3 次元解析による発掘後解析結果の比較 
3 次元解析結果を基準とした 2 次元解析結果  
値 位相 
石室内温度 年平均はほぼ等しい  
年振幅は約 0.5℃高い 
20 日程度早い  
石室内湿度 年最低室内湿度は 0.3％低い 20 日程度早い 
石室内表面最低含水率
（乾燥状態） 
年最低含水率はやや低い 20 日程度早い 
結露発生面積率 
（結露状態） 






































3 ）発掘直後の露出部位への覆土の厚さは 50cm 程度、仮保護施設内と外気の間での平均
換気回数値は 1～2 回/h 程度であったと推定される。 
 
4）6 月中旬から 11 月初めに、北壁とその近くの天井及び東西側壁と床石付近で、結露が
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7.2.1  解析対象 
高松塚古墳の発掘調査は、1972 年 3 月 1 日から 4 月 2 日に行われた。図 7-1、7-2 はそ
れぞれ発掘前、発掘直後の様子を示している。解析モデルは、発掘前、発掘直後の墳丘の
















































高松塚古墳の発掘調査は 1972 年 3 月 1 日から 4 月 2 日まで行われたが、発掘から覆屋




Case 1:  1 月１日に発掘を始める 
Case 2:  2 月１日に発掘を始める 
Case 3:  3 月１日に発掘を始める 



















日間行う。外界気象条件は、1972 年のものを用いる。表 7-1 に発掘後の石室内の条件と石
室への入室条件を示す。石室内調査に伴う石室内への入室は、ここでは考慮しない。 
 







Case 1 の初期条件: 発掘前の 12 月 31 日の周期定常値 
Case 2 の初期条件: 発掘前の 1 月 31 日の周期定常値 


























7.3.1  発掘前の石室内温湿度 
図 7-4 に 1972 年の外気温度と発掘前の石室内温湿度変動を示す。外気温度と石室内温



















7.3.2  発掘季節の違いによる石室内温度の変化 
図 7-5 に、Case 8,12 の場合の発掘後 30 日間の石室内温度変動の比較を示す。図の横軸
は、発掘直後からの時間経過を示している。図より、Case 12 では発掘後 30 日以内での石
室内温度は徐々に低下し、Case8 では徐々に増加している。Case8 と Case12 の発掘前の年
平均温度値を基準温度とした発掘後 30 日間の室温変化最大値はそれぞれ+7.8℃,-5.8℃で
ある。図 7-6 に、発掘前の年平均温度値を基準温度として、Case 1～12 の発掘後 30 日間
の室温変化最大値を示す。石室内温度は、Case 7 では温度が最も大きく 7.9℃であり、Case2
では温度が最も小さく-7.0℃である。また、Case 1～4 と Case 11～12 では石室内温度は
下がるが、Case 5～10 では上がる。発掘季節の違いによる、石室内温度の違いは大きい。


























































































発掘後 30 日間の室温変化最大値 




























7.3.3  発掘季節の違いによる石室内相対湿度の変化 





れ 98.4%±4.0%、98.3%±4.9%と 98.5%±2.4%である。Case 4 の振幅が一番大きく、Case 
11 の振幅が一番小さい。図 7-8 に、Case 1～12 の 30 日間の室内相対湿度の最小値を示す。





























図 7-7  発掘後３０日間の室内湿度の比較











































7.3.4  発掘季節の違いによる石室内表面の最低相対湿度の違い 
図 7-9 に、Case 1～12 の 30 日間の石室内表面の最低相対湿度を示す。図より、Case 
1,2,3,4,11,12 では石室内表面の相対湿度は 99％に近い。Case 5～10 では石室内表面の最





















図 7-10～7-12 に、Case 3,4,11 の場合の発掘後 30 日間の石室内表面最高温度、最低温
度と石室内空気温度のを示す。図 7-13 に、Case 3,4,11 の石室内の結露発生面積率を示す。
図 7-10～7-13 から、石室内表面温度と空気温度の差が 2℃以上の時に、石室内表面に結露
が発生していることが分かる。Case 3,4,11 の室温と石室内壁温の差の最大はそれぞれ
3.2℃、2.5℃、1.9℃である。Case 3 の場合の結露発生面積率が最も大きく、Case 11 の場
合には、結露は生じない。図 7-14 に、Case 1～12 の 30 日内の石室内の結露発生時間を示
す。石室内での結露発生時間は、11 月は 0 であり、10 月で約 3 日間、4 月で約 5 日間と



































































































































































Case 4 Case 3
図 7-10 Case 3 の石室内表面 
温度のピーク値と室温の比較
図 7-11 Case 4 の石室内表面 
温度のピーク値と室温の比較 
図 7-12  Case 11 の石室内表面 
温度のピーク値と室温の比較 






















7.3.6  換気回数が石室内表面の最低含水率と結露性状に及ぼす影響 
図 7-15 に、石室と外気の間の換気回数が 0 回/h、2 回/h、10 回/h と無限大の場合の、
Case1～12 の結露発生時間数の比較を示す。図 7-15 より、石室と外気の間での換気回数が
0回/h の場合、石室内表面の結露発生の日数が 30 日間中 25 日間もあるケースが、発掘季
節が 10 月、11 月の場合を除いて 10 ケースもある。換気回数が 2回/h の場合は、前項で述
べた通り、石室内での結露発生時間は、11 月ではなくなり、その次に 10 月で約 3 日間、4
月で約 5 日間という順番で少なく、それ以外は 10 日間以上である。換気回数が 10 回/h
の場合は、石室内での結露発生時間は、11 月～4 月ではなくなり、その以外に 5 月で約 3
日間、6 月と 9 月で約 10 日間という順番で少なく、7 月と 8 月は 20 日間以上である。換
気回数が無限大の場合は、石室内での結露発生時間は、11 月～4月と 6月ではなくなり、























図 7-17 に、換気回数が 0～50 回/h まで変化する場合に、 Case7（7 月に発掘）の石室
内表面の最低含水率の比較を示す。換気回数が 0 回/h から 6 回/h の間では、換気回数の
増加により、含水率は増加し続ける。換気回数が 6回/h 以上では、換気回数の増加により、
含水率は低下し続ける。この理由は、6～9月は、石室内温度が外気温より低いためである。





















































































































































掘に適さない。高松塚古墳の場合、5月から 10 月が上記時期に該当していた。 




















第 8 章 古墳発掘調査後の応急保存対策の効果 
 
8.1 はじめに 








第 6 章の 6.2.1 でも説明を行ったが、高松塚古墳の発掘調査は、1972 年 3 月 1 日から 4




















護施設で覆われた場合（以後、Case 1）、Case1 に加えて石室南側が覆土 50cm で覆われ
た場合（以後、Case 2）、Case2 に加えて覆土内に防湿層が設けられた場合（以後、Case 3）
を考える。Case2 において仮保護施設で覆われない場合（以後、Case 4）を考える。実際
に行われたのは Case3 の場合であり、これらは 8.5 節で詳しく述べる。 
図 8-1  高松塚古墳の発掘過程
































































解析方法は４章で示した方法による。外界気象条件は、第 5章の 1972 年の奈良地方気象
台観測の外気温、外気相対湿度、全天日射量、降水量、夜間放射を用いた。計算に用いた
地盤、石室と仮保護施設の熱・水分物性値については、第 5章の物性値を用いる。検討結
果は、発掘前の 12 月 31 日の周期定常値を初期条件として周期的定常状態とみなせる発掘
後の 3 年目の結果について検討する。表 8-3 に発掘後の仮保護施設内の条件と石室への入
室条件を示す。図 8-2 に計算領域と境界条件の概要を示す。境界条件は地表面及び石室内
側表面では第 3 種境界条件、地盤底部では第 1 種境界条件（温度 14.6℃、水分化学ポテン
シャル－7 J/kg）、また石室から遠方の地盤鉛直面では、断熱・断湿とした。 
 




は 0 回/h 















































Case 0 の場合と、発掘前の結果の比較を行う。 
8.4.1 発掘前と発掘後の石室内温湿度変化 
図 8-4,8-5 に発掘前と発掘後(Case 0)の石室内温湿度変動の比較を示す。発掘前の石室
内温度は 13.4℃±0.9℃で、年間変動が小さく安定しているが、発掘後では 14.7±7.4℃で
あり、年平均値は約 1℃高く、年間の振幅は大きく、位相は外気に近づいている。石室内






























図 8-5 発掘前と発掘後(Case 0)の石室内湿度変動の比較 
月/日 
月/日 




















































































図 8-6 石室内表面の分布図 
の補足説明 
図 8-7 発掘前の石室内表面の 

















































天井面 南壁 床面 北面






発生せず、石室内の結露発生面積率は 0 である。発掘後は、12 月から 3 月中旬の石室内結


































































ような、以下の 4 つのケースを検討する。 
 
１）Case 1: 仮保護施設を石室南側に設置する場合 
現場では、発掘部位を覆うように石室南側前方に幅 2.75ｍ、奥行 7.5ｍ、高さ 4.5ｍの合
成樹脂波板葺き、片流れ、木骨造の仮保護施設が設置された。計算では天井、壁ともに熱
移動のみがあるとしてモデル化する。 




３）Case 3: Case2 の覆土内に防湿層を設置する場合 
石室南側に覆土を行う際に、蒸発を抑えるために覆土内部に防湿層が設置された。これ
も詳細な記録はないため、図 8-9 に示すように防湿層の設置位置を想定した。計算では防
湿層の熱抵抗は考えず、水分流を 0 として取り扱った。 





















8.5.2  各種保存対策の石室温湿度への影響 
図 8-11,8-12 に、4 種の保存対策を講じた場合の、石室内温湿度の年変動を示す。石室
内温度は、Case 1 では変動が最も大きく年振幅は 5.8℃であり、Case 2～4 では変動が抑
制され、それぞれ年振幅は 2.7℃, 2.7℃, 2.8℃である。最高温度が一番低く、年振幅が最
も小さく保たれるのは Case2 と Case3 である。また、Case 2 と Case 3 の比較から、防湿




から見た場合、最も有効な保存対策は全ての対策を講じた Case 3 とその対策から防湿層




























図 8-11 各種保存対策を施した時の石室内温度変動の比較 
月/日 


















































それぞれ 87.6% 、98.0%、98.8%、95.4%である。Case 1～4 の中で、Case 3 が石室内壁
含水率と相対湿度年振幅が一番小さい。乾燥剥離防止の観点から、最も有効な保存対策は
Case 3 である。また、Case 2 と Case 3 の比較から、防湿層の設置により湿度低下を抑え



























































































































































天井面 南壁 床面 北面
b)  Case 2 
a)  Case 1 
c)  Case 3 










































ついて比較する。冬期は Case 1 の結露発生面積率が最も大きいが、仮保護施設がない場
合（Case 0：図 8-9）と仮保護施設がある場合（Case 1）の差は小さく、仮保護施設が結
露発生面積率に与える影響は小さいといえる。Case 2～4 では、Case0,1 より結露発生面
積率が減少している。Case2～4 では全て覆土があるので、覆土が結露抑制に大きく影響

























































































































用いる基礎方程式、熱水分物性値、計算方法は第 8 章と等しい。解析モデルは、図 9-1
に示すように発掘調査後の墳丘の状況を想定し、露出部位に被覆材料を置き、石室の南北
方向の断面を取り出した 2 次元系とする。検討は発掘前の 12 月 31 日の周期定常値を初期




地盤底部では第 1 種境界条件（温度 14.6℃、水分化学ポテンシャル－7 J/kg）、また石室



























表 9-1 発掘調査後の検討の条件 
仮保護施設 
・保存対策：石室南側の発掘部位に断熱材と覆土を設置 
      上記を覆うように覆屋（仮保護施設）を設置 
（覆屋により、発掘部位に、日射と降雨はない） 








































Case 1 70 
普通の軽く保温板類 
（発泡スチレンなど） 










図 9-3 に、容積比熱を変化させた場合の、石室内温度変動の比較を示す。図より、Case 
1～4 では、室内温度の年平均及び年振幅はほぼ等しく、13.7℃±2.0℃である。Case 1～4








図 9-4 に、Case 1～4 の石室内表面の結露発生面積率の変動の比較を示す。Case1～4
では、結露発生面積率の年最高値は少し低くなって、変化が小さいこと分かる。断熱材の





























































































Case 1 124 15.95 98.2 13.74 
Case 2 120 15.95 98.3 13.74 
Case 3 118 15.95 98.4 13.74 
Case 4 116 15.95 98.5 13.74 
 
9.4 被覆材料の吸放湿性の影響 

























































9.4.3  石室内温度変動、結露状態と含水率分布変動 




Case2 より Case 1 の方が小さくなる。年振幅の差の理由は、Case1 の場合が、Case2 の
場合より、Case 1 の覆土が外気に面して、覆土が外気に放湿して、覆土の含水率が低く熱
伝導率が低くなるためである。図 9-8 に、それぞれの保存対策時の夏期の地盤及び石室の
含水率分布を示す。Case1 の覆土の含水率は 0.02～0.04 [m3/m3]であり、この時の覆土の
熱伝導率は 0.16 [W/mK]である（図 9-5）一方、Case2 の覆土の含水率は 0.10 ～0.12 
[m3/m3]であり、熱伝導率は 0.24 [W/mK]であり（図 9-5）、Case1 の方が覆土の熱伝導率
が小さくなっていることが分かる。図 9-9 に、Case1 と Case2 の石室内表面の結露発生面
積率の変動の比較を示す。両ケースの結露発生期間の差は小さいが、結露発生面積率は、

































































































9.4.4  被覆材料の吸放湿性が壁画保存へ与える影響 
表 9-4 に、Case1 と Case2 の石室内表面の評価指標の結果を示す。年間結露日数、年
平均温度と年間壁表面温最高値については Case1 が Case2 より若干低くなる。生物的劣
化対策として、断熱材を覆土の下に設置する方法は、断熱材を覆土の上に設置する方法よ
















Case 1 107 15.30 99.2 13.63 




































ばした場合であり、S2 はその距離を表す時に用いる。ここでは、S1 を 0.5、1、1.5、2m
と変化させる場合と、S2 を 0.5、1、9m と変化させる場合を、比較検討し、必要な断熱材
と覆土の設置面積を明らかにする。なお、S1 を変化させるときは S2 を 0 とし、S2 を変















 1) 石室内温度変動、結露状態と含水率分布変動 
図 9-11 に、S1 を変化させた場合の、石室内温度変動の比較を示す。S1 が 0m の時は
0.5m の時より、石室内温度の年振幅は 0.1℃大きい。S1 が 0.5m から 2m の間の石室内温
度の差は非常に小さい。つまり、S1 が 0.5m 以上では、石室内温度の振幅の差はほとんど
生じない。図 9-12 に、石室内表面の結露発生面積率変動の比較を、表 9-5 に、評価パラメ
ータの結果を示す。表 9-5 より、年間結露日数は、S1 が 0.5m から大きくなるにつれて、
明らかに大きくなっていることが分る。また図 9-12 より、結露発生面積率の年最高値は、
S1 が 0.5m と 1.0m で最小になり、2.0m では大きくなることを示している。図 9-13 に、
S1 が 0.5m と 2m の時における、夏期の地盤及び石室の含水率分布を示す。S1 が 0.5m 時、






石室の天井上に地盤の含水率は約 0.12～0.20 m3/m3だが、S1 が 2m の時、石室の天井上


























































































表 9-5 に、S1 を変化させた場合の石室内表面の評価指標の結果を示す。S1 が 0 から 2m
の間での年平均温度の変化は小さい。年間結露日数は、S1 が 0 か 0.5m の場合が最も少な
い。石室壁表面の年間最高温度は、S1 が 1.5m の時に最も低いが、0.5～2.0m の間での差














S1=0m 107 15.30 99.2 13.63 
S1=0.5m 107 15.17 99.4 13.60 
S1=1m 115 15.13 99.5 13.59 
S1=1.5m 179 15.12 99.6 13.58 















図 9-14 に、S2 を変化させた場合の、石室内温度変動の比較を示す。S2 が 0m の時は
1m の時より、石室内温度の年振幅は 0.2℃に大きい。また、S2 が 1m 以上では、石室内
温度の年変動の違いは非常に小さい。図 9-15 に、石室内表面の結露発生面積率変動の比較
を、表 9-6 に、評価指標の結果を示す。表 9-6 より、年間結露日数は、S2 が 1m の場合に、
最低の 98 日であり、1m より増すと増加する。図 9-15 より、S2 が 1m の場合に、結露発
生面積率の年最高値は最も小さくなり、1m 以上ではその値の差は小さいことが分る。 
図 9-16 に、S2 が 1m と 9m の時の、夏期の地盤及び石室の含水率分布を示す。図より、




















































































図 9-15 結露発生面積率の比較 








































S2=0m 107 15.3 99.2 13.63 
S2=0.5m 100 15.2 99.2 13.62 
S2=1m 98 15.1 99.3 13.63 
































































図 9-18 壁面年間最低相対湿度と年間最高温度と熱抵抗の関係 



















































































の抑制ためには、被覆材料の厚さが 1.4m 以上で、0.5%以内に抑えられる。 
 






















































注 2）高松塚古墳発掘調査後に実施された保存対策の熱抵抗は 3.9[m2K/W]に近い。 
 





























外気温度については、1950 年代～1987 年の年平均値は 14℃台に収まっており、年変
化は小さい。年間降水量は特に増加していない。古墳の石室内中央部、上中下の位置の室
空気の温度差は小さく 0.2℃以下になっており、ほぼ一様とみなせる。1972 年は石室床上
で、最低温度は 4 月中旬で 11℃ 、最高温度は 10 月中旬で 17℃ であった。1973 年に
は石室内温度は 13.6±2.8 で、5 月初めに最低温度を、10 月から 11 月初めに最高温度が
なっている。また石室内の相対湿度は、発掘直後ほぼ 100 ％であり、石室内に人が立ち入
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